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1. LA PLATEFORME COLLABORATIVE DEPARTEMENTALE
DE GESTION DES RISQUES (REMOCRA)

Conformément au RDDECI objet de ’arrété préfectoral du 15 décembre 2016, le SDIS de 'Orne a mis
en place une plateforme collaborative départementale de gestion des risques (REMOCcRA) afin de
notamment héberger la base de données départementale de la DECI

Administrée par le SDIS de ’Orne, REMOCRA est accessible aux collectivités par Uintermédiaire de leur
service public de DECI (SPDECI). Celui-ci est ainsi en mesure d’accomplir ses obligations
réglementaires, particulierement quant a la mise a jour dynamique de la disponibilité des ressources

en eau référencées sur le territoire de la commune. Celles concourant réellement a la DECI (défense

extérieure contre U'incendie), sont par ailleurs désignées par ’expression points d’eau incendie (PEI).

, PLATEFORME COLLABORATIVE DEPARTEMEN]

DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE - DECI

Gestion des points d'eau

Planification DECI GUIDE

COURRIERS

0 nouveaux courriers

Recherche da Q

X
Réaliser unxv (? «

CARTE DES RISQUES

2

PENA capacité
utile 230m°®

distance
<400m

PIBI débit
230m®/h

Risque a
défendre

I_Test Se déconnecter

REMOCRA - MODES D'F +S D'ATTENTION

Avez-vous consulté le document relatif aux étapes
de la mise en ceuvre de la DECI sur votre territoire ?

Fiche4_Utilig
Fiche16,

=
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Afin de concourir a la DECI, un PEl doit avoir des
performances hydrauliques minimales et étre implanté a
proximité du risque a défendre.

Dans tous les cas, la corrélation entre le risque a
défendre et les ressources en eau existante sera
recherchée.

Les performances hydrauliques pourront donc étre
réévaluées a la hausse et les distances réévaluées a la
baisse.


https://remocra.sdis61.fr/
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2. LES TROIS ETAPES DE LA MISE EN CEUVRE DE LA DECI
SUR MON TERRITOIRE

Je créé mon SPDECI (service Si je souhaite créer une

public de la DECI) régie pour gérer le service Jinforme le Préfet de la
public, ou transférer la structure choisie pour
compétence a un EPCI, je gérer le service

prends une délibération

Je prends un arrété

communalinitial de DECI J'identifie et je caractérise

les PEl implantés sur mon
territoire

J’analyse la cohérence

o .
Jélabore un schéma entre les risques 4

communal de DECI défendre et les Je détermine et je priorise
caractéristiques des PEI les améliorations a
(performances réaliser

hydrauliques, répartitions
géographiques, etc.)

3. LES ETAPES DE LA PRISE EN COMPTE D'UN PEI

938"
ax»

Demande de création Attribution du NDIU Installation du PEI et Réalisation de la visite i
d'un PEI par le service DECI de sa signalisation de la réception par 52529\}?;[@"&2?1;
*=> par email au l'installateur REMOCRA par le
service DECI + procés-verbal de fin SPDECI

de travaux (suivant

réglementation et

normes en vigueur)

par linstallateur au

pétitionnaire

Réalisation de la ROI

(reconnaissance
opérationnelle initiale)
par le SDIS

*=>» si tout est OK, le
PEI est
opérationnellement
disponible
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4. LE CYCLE DE VIE D'UN PEI

Prise en compte du PEI

* Le service DECI du SDIS a rendu un avis favorable quant au concours a la DECI de la ressource en eau

Maintenance préventive et corrective

« Assurer un fonctionnement normal et permanent
« A charge du SPDECI ou du propriétaire pour les PEI privés non-conventionnés

Indisponibilité temporaire

« A charge du SPDECI
« Action immédiate via REMOCcCRA

Controéle technique périodique

* Tous les trois ans au maximum (Astuce ! Fractionner les contréles sur trois ans)
* Réalisation a charge du SPDECI et a enregistrer dans la base de données départementale de la DECI

Reconnaissance opérationnelle périodique

* Tous les trois ans au maximum
* Réalisation a charge du SDIS et a enregistrer dans la base de données départementale de la DECI

Déplacement et/ou changement de type de PEI

« Sollicitation obligatoire de I'avis du service DECI du SDIS deci@sdis61.fr
» Dans tous les cas, ces actions correspondent a la suppression d'un PEI puis a la création d’un nouveau, et donc a I'attribution d’'un nouvel NDIU

Suppression
- Sollicitation obligatoire de I'avis du service DECI du SDIS deci@sdis61.fr

5. LE CONTROLE TECHNIQUE ET LA RECONNAISSANCE
OPERATIONNELLE

Controle technique périodique CTP

Reconnaissance opérationnelle périodique ROP

Réalisation a charge du SPDECI (mairie)
* Appel a un prestataire
* En autonomie

Réalisation a charge du SDIS

Périodicité < 3 ans maximum

Astuce - 1/3 / an Périodicité < 3 ans maximum

Actions a réaliser / Points a vérifier Points a vérifier
» contréle débitpression * limplantation
+ contrédles fonctionnels : * la signalisation
« présence effective de l'eau  |la numérotation
e bonne manceuvrabilité des appareils » les abords
(dégrippage) « la vérification de I'alimentation en eau du PEI ;
* présence des bouchons raccords « l'accessibilité aux moyens de lutte contre les incendies
* présence de lintégralité des demiraccords « les anomalies visuellement constatées
* acces et abords « une mise en csuvre pour les aires ou dispositifs
* volume et amenagement des PENA d’aspiration des PEI naturels et artificiels

* numeérotation
* Ssignalisation

= Mise a jour des données sur REMOCRA => Mise a jour des données sur REMOCRA
=> par le SPDECI =>» par le SDIS


https://remocra.sdis61.fr/remocra/
mailto:deci@sdis61.fr
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6. LA SIGNALISATION ET L'IDENTIFICATION DES PEI

L'INSCRIPTION DU NDIU (NUMERO DEPARTEMENTAL D'INVENTAIRE UNIQUE)

[OBLIGATOIRE]
» PIBI sur réseau pression permanente = ROUGE 6;221
L ]

PIBI sur réseau surpresseé ou pression = 6bars =»
Dispositif d’aspiration = BLEU
Borne de puisage (hors DECI) = VERT

L]

La taille idéale de l'inscription du NDIU
* 35mm de hauteur
« 30mm de largeur I
=)

LA SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE
[OBLIGATOIRE]

Nature -

0 de la canalisation (en m

Ou

Débit (en m3/h)

Ou

Volume {en m3)

( & si point d’aspiration inépuisable)

Distance en métres, du centre de la
bouche au plan vertical contenant la
plague

A droite ou & gauche de ce trait, la
distance en métres, du centre du point
d'eau incendie au plan
perpendiculaire  la plague et passant
par ce trait

Bl de 100mm

@ de la canalisation en millimétres

500 mm

Article R417-11 8°d du Code de la route

Bl 100 pour bouche
incendie de 100 mm
Pl 100 pour poteau
incendie de 100 mm

P.1. 150 pour poteau
incendie de 150 mm

& CITERNE (ouvrage enterré)
® RESERVE AERIENNE

(ouvrage a ciel ouvert)

* PUISARD (ouvrage enterré)
* CITERNE INCENDIE pour

citerne métallique, bache
souple, ouvrage magonné
enterré ou non

POINT ASPI pour point
d'aspiration sur cours d’eau,
plans d'eau

Les dimensions d’'une plague de
bouche incendie peuvent étre
réduites a :

Largeur 180 x hauteur 300mm.

panneau signalant la direction d'un PEI :

Distance en métres, du centre
du point d'eau incendie au
plan vertical contenant la
plague indicatrice
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LA SIGNALISATION DU POTEAU OU DE LA BOUCHE INCENDIE SUIVANT SON DEBIT
[RECOMMANDE]

RAL 6035 pour la partie haute
RAL 3020 pour la partie basse

« Q=115m°h o
RAL 9003 pour la partie haute
RAL 3020 pour la partie basse

7. MAXIMISER LA DECI AVEC UN MINIMUM D’EFFORT !

» Connexion a REMOcRA
 https://remocra.sdis61.fr >>> Fiche 1 « Primo-connexion »

>

Quels sont les PIBI

Quelle est la raison ?
» Débit < 30m3/h et/ou pression > 8 bars ?!

» Se rapprocher du gestionnaire AEP et identifier les
solutions

Autre(s) anomalie(s) ?!
* Les identifier et les corriger

opérationnellement
indisponibles ?

lMon ==l call Eieller Io Inscrire de maniere indélébile le NDIU du PEI sur celui-ci ou sur la
de son NDIU ? signalisation associée

A4

SUEEEEIEESTEEERT e Sont-elles déja référencées dans REMOCRA ?
en eau susceptibles » Fiche 21 (bibliothéque de documents de REMOCRA)

d’ameliorer la DECI de + Je sollicite I'aide du service DECI deci@sdis61.fr
mon territoire ?

A 4


https://remocra.sdis61.fr/
https://remocra.sdis61.fr/
mailto:deci@sdis61.fr

