


PEI : Point d’Eau Incendie (peut être du type) :
 poteau incendie PI
 bouche incendie BI
 point d’eau artificiel PEA
 point d’eau naturel PEN

Les étapes de la vie d’un PEI
CRÉATION
L’autorité publique ou le propriétaire privé décide de la création d’un PEI.
Le SDIS est conseiller technique.
Un numéro départemental d’inventaire unique (NDIU) de la forme 61/INSEE/XXX lui est attribué par le SDIS.

VISITE DE RÉCEPTION après travaux
Réalisée en présence de l’installateur, du propriétaire de l’installation et du gestionnaire du réseau d’eau 
(si besoin), et selon les normes NF S62-200 pour les hydrants, NF S62-240 pour les dispositifs d’aspiration 
et NF S62-250 pour les citernes souples.
Un procès-verbal de réception est obligatoirement établi et transmis au SDIS (deci@sdis61.fr) pour la prise 
en compte de ce nouveau PEI.

RECONNAISSANCE OPÉRATIONNELLE INITIALE (ROI)
Elle vise à s’assurer que le PEI est utilisable pour l’alimentation des moyens de lutte contre les incendies.
Elle conditionne la prise en compte par le SDIS du PEI créé et son intégration dans la base de données.

Elle peut être concomitante avec la visite de réception après travaux.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE
Une maintenance préventive visant à assurer un fonctionnement normal et permanent du PEI et, en cas 
d’anomalie, une maintenance corrective visant à recouvrer au plus vite un fonctionnement normal du PEI, 
sont à la charge du service public de la DECI pour les PEI publics ou du propriétaire pour les PEI privés.

CONTRÔLES TECHNIQUES PÉRIODIQUES (CTP)
Effectués au titre de la police administrative spéciale de la DECI et placés sous l’autorité du maire ou du 
président de l’EPCI.
Contrôle du débit et de la pression des hydrants : tous les 3 ans au maximum.

Le résultat est transmis au SDIS (deci@sdis61.fr).

INDISPONIBILITÉ
L’indisponibilité d’un PEI doit être signalée immédiatement au SDIS, de même que sa remise en service, via 
le formulaire dédié (« fiche d’indisponibilité / disponibilité d’un Point d’Eau Incendie – PEI » sur https://www.
sdis61.fr/demandes-demarches/maire-elu/).

Si le PEI a fait l’objet de travaux, il doit faire l’objet d’un procès-verbal de réception.

RECONNAISSANCE OPÉRATIONNELLE PÉRIODIQUE (ROP)
Effectuée par le SDIS tous les 3 ans au maximum, au titre de sa réponse opérationnelle.

Elle porte sur la présence d’eau à l’ouverture des hydrants, l’état technique général et le bon fonctionnement 
des appareils et aménagements, les accès et les abords, la signalisation et la numérotation, et le jaugeage 
du volume des PEN et PEA.

Le résultat est transmis au SDIS (deci@sdis61.fr).

SUPPRESSION
Avant toute suppression, le maire ou le président de l’EPCI doit solliciter l’avis du SDIS (deci@sdis61.fr).
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